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MONTARE LA VALVOLA (1) SUL RACCORDO (2) DEL VASO (3) FINO A CHE LA LAMA DI SEPARAZIONE DEI 
FLUIDI (4) ARRIVA IN BATTUTA ALLA BASE DEL RACCORDO (2). LA LAMA DI SEPARAZIONE DEL FLUIDO (4) 
MANìTIENE IL FLUSSO DELL'ACQUA IN INGRESSO DEL VASO (A) AD QUELLO IN USCITA (B) FINO ALLA BASE 
DEL RACCORDO (4), GARANTENDO IL BUON RICIRCOLO D'ACQUA NEL VASO STESSO.

PER LO SVUOTAMENTO DEL VASO, AGENDO SUL DISPOSITIVO DI COMANDO ROTANTE (C), TRAMITE 
VALVOLA A SFERA INTERNA (E) SI SCONNETTE IL VASO DALL'IMPIANTO (INGRESSO E USCITA ACQUA A e 
B). QUINDI SVITANDO IL TAPPO (D) E' POSSIBILE SVUOTARE L'ACQUA PRESENTE NEL VASO PER EVENTUALE  
SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE O CONTROLLO DEL VASO STESSO.
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SEZIONE A-A
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Montieren Sie das Ventil (1) auf den Anschluss (2) des Gefäßes (3) bis wann der Flüssigkeitsabscheider (4) 
berührt die Grundplatte (2). Der Flüssigkeitsabscheider (4) hält die Flüssigkeit des Wassers beim Eingang (A) und 
Ausgang (B) und garantiert den Wasserkreislauf in dem Gefäß. Um das Gefäß zu entleeren durch die Benutzung 
von der Steuerung (C) und dem inneren Kugelventil (E), trennt man das Gefäß von der Anlage ab (Eingang und 
Ausgang des Wasser A und B). Nach der Entfernung des Stöpsels (D) ist es möglich das Wasser aus dem Gefäß 
zu entleeren und ein Auswechseln, eine Reparatur oder eine Überprüfung von dem Gefäß durchzuführen.
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8 L 200 295
12 L 270 275
18 L 272 364
25 L 290 429
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