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Über diese Betriebsanleitung DE
1 Über diese Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die „Grundeinheit GWG 12K/1-K-SWS“ 
(im Folgenden auch „Produkt“) und die zugehörige Erweiterung. Diese 
Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

• Sie dürfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung 
vollständig gelesen und verstanden haben.

• Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung für alle Arbeiten an und mit 
dem Produkt jederzeit verfügbar ist.

• Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unter-
lagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

• Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
sprüche oder Unklarheiten enthält, wenden Sie sich vor Benutzung des 
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließ-
lich im rechtlich zulässigen Rahmen verwendet werden. Änderungen vorbe-
halten.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden 
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, übernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewährleistung.
 2Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS



Informationen zur Sicherheit DE
2 Informationen zur Sicherheit

2.1 Warnhinweise und Gefahrenklassen
In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle 
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusätzlich zu den Anweisungen 
in dieser Betriebsanleitung müssen Sie alle am Einsatzort des Produktes gel-
tenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stel-
len Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass Ihnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt 
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-
nalwörtern gekennzeichnet. Abhängig von der Schwere einer Gefährdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

HINWEIS
HINWEIS macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, 
die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

Zusätzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:
 

Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die 
Gefahr von Verletzungen und Sachschäden hin. Befolgen 
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol 
beschriebenen Hinweise, um Unfälle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschäden zu vermeiden.

2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt enthält einen Grenzwertgeber als Teil einer Steuerkette für 
Abfüllsicherungen. Der Grenzwertgeber ist eine Sicherheitseinrichtung, die 
das Überfüllen von Behältern verhindern soll.

Das Produkt eignet sich mit dem in den Einstelltabellen genannten oberen 
Befüllsystem ausschließlich für folgende Medien und Behälter.

Medien

• Heizöl EL nach DIN 51603-1 und nach DIN SPEC 51603-6 mit 0-20 % 
Fettsäure-Methylester (FAME) nach EN 14214.
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Informationen zur Sicherheit DE
• Dieselkraftstoff nach EN 590 mit bis zu 7 % Fettsäure-Methylester 
(FAME) nach EN 14214.

• Biodiesel mit bis zu 20 % Fettsäure-Methylester (FAME) nach EN 14214.

Behälter

• Kunststofftanks in Gebäuden, auch in Batterieaufstellung

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und verursacht 
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die 
von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei 
mindestens folgendes:

• Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

• Alle für das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten

• Die Bedingungen der von Ihnen vorgesehenen Anwendung

Führen Sie darüber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete, 
von Ihnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren 
durch und treffen Sie entsprechende dem Ergebnis alle erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die möglichen Fol-
gen eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in 
eine Anlage.

Führen Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschließlich 
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten 
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in 
Übereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen 
und Sicherheitsvorschriften durch.

2.2 Qualifikation des Personals
Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Außerbetriebnahme dieses Pro-
dukts dürfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden, 
der über eine entsprechende Zertifizierung verfügt und folgende Anforderun-
gen erfüllt:

• Einhaltung aller am Einsatzort des Produkts geltenden Bestimmungen, 
Normen und Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen.

• In Deutschland: Zertifizierung gemäß § 62 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
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Arbeiten an und mit diesem Produkt dürfen nur von Fachkräften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt 
gehörenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Lage sein, mögliche Gefährdungen vorherzusehen 
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen können.

Den Fachkräften müssen alle geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet 
werden müssen, bekannt sein.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung
Verwenden Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. 
Berücksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefährdungen auftreten können, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

2.4 Veränderungen am Produkt
Führen Sie ausschließlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die 
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verände-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.

3 Transport und Lagerung
Das Produkt kann durch unsachgemäßen Transport und Lagerung beschä-
digt werden.

HINWEIS
UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG
• Stellen Sie sicher, dass während des Transports und der Lagerung des Pro-

dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

• Benutzen Sie für den Transport die Originalverpackung.

• Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoßge-
schützt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.
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4 Produktbeschreibung

Artikel-Nr. Ausführung

20820 Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS

20824 Erweiterung Universal GWG 12K/1-K-SWS

Das Produkt besteht aus einer Sonde, einem Einschraubkörper, einem 
Schnellschlussventil, einem Klemmkasten und einer Armatur für Wandmon-
tage. Am unteren Ende der Sonde befindet sich ein geschützter Kaltleiter 
(PTC-Widerstand).

Das Entnahmesystem besteht je nach Zusammenstellung des Tanksystems 
aus einer Grundeinheit und Erweiterungen mit Schwimmerschalter.

Der Einschraubkörper kann durch die beiliegenden Tankadapter an die 
marktüblichen Tankstutzen angepasst werden.

Das Entnahmesystem ist kommunizierend und kann als Ein- oder Zwei-
strangsystem verwendet werden. Durch die Entnahmeleitung erfolgt eine 
gleichmäßige Ölentnahme aus allen Tanks des Tanksystems. Bei hohen 
Entnahmemengen können sich hier entsprechende Unterschiede ergeben, 
welche im Stillstand über das kommunizierende Entnahmesystem ausgegli-
chen werden.

Das Entnahmesystem ist ausgelegt für einen Verbrauch von maximal
100 l/h. Nur bei Dauerbetrieb im Zweistrang von mehr als 3 Stunden (bei-
spielsweise Notstromaggregate), beträgt die zulässige Entnahmemenge 
maximal 50 l/h. Bei größeren Leistungen erbitten wir Rücksprache.
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4.1 Übersicht
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A. Sondenrohr mit geprägter Son-
denlänge: 480 mm

B. Schnellschlussventil geöffnet

C. Verbindungskabel Schwimmer-
schalter

D. Erweiterung

E. Endabschlussstecker

F. Blindstopfen

G. Überwurfmutter

H. Schwimmerschalter einstellbar, 
Sondenlänge: 360 mm

I. Entnahmerohr 10 mm 
(nicht im Lieferumfang)

J. Schwimmer

K. Saugschlauch

L. Schutzhülse

M.  Tankadapterset auf G11/2:
- G2a - G11/2i
- M60 x 4a - G11/2i
- S75 x 6a - G11/2i
- Ø 68 - G11/2

N. Einschraubkörper G11/2
O. Feststellschraube

P. Anschluss G3/8 für Rücklaufleitung

Q. Anschluss G3/8 für Saugleitung

R. Kabel (nicht im Lieferumfang)

S. Armatur für Wandmontage Typ 
905/901
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4.2 Funktion
Das Produkt wird mit der Abfülleinrichtung des Tankfahrzeugs elektrisch ver-
bunden. Der Kaltleiter wird durch diese Verbindung aufgeheizt und gibt die 
Befüllung frei. Wenn das Medium im Tank den Kaltleiter erreicht, ändert er 
seinen Widerstand. Die Steuereinrichtung des Tankfahrzeugs schließt das 
Absperrventil und die Befüllung wird gestoppt.

Die Schwimmerschalter der Erweiterungen haben einen beweglich gelager-
ten Magneten, der in einem Schwimmer eingebettet ist. Wenn das Medium 
im Tank den Schwimmer erreicht, wird dieser angehoben und unterbricht den 
Kontakt zur Steuereinrichtung des Tankfahrzeugs. Die Befüllung wird 
gestoppt.

4.3 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklärungen
Das Produkt entspricht:

• EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

• Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014
(EN 13616:2004)

• RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Zulassungen:

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.17-182 für Schwimmer-
schalter
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5 Montage

5.1 Montage vorbereiten
Wenn die Füllleitung länger als 20 m ist, bestimmen Sie das Einstellmaß X 
abweichend von den Einstelltabellen nach den besonderen Verhältnissen.

5.2 Einstellmaß ermitteln
Das Einstellmaß X kann aufgrund der Höhe der Dichtungen im Einschraub-
körper, bis zu 3 mm höher sein, als es die Behälter-Zulassungen aufweisen.

Eine Auflistung der Einstellmaße der Tankhersteller mit Tanktypen finden Sie 
im Kapitel "Tankhersteller mit Tanktypen".

5.2.1 Einstellmaß X an der Grundeinheit

X

Y

X

Einbausituation I
(ohne Adapter)

Einbausituation II
(mit Adapter)

Grundeinheit GWG 
(mit/ohne Adapter)

X = Einstellmaß GWG

Y = Kontrollmaß GWG

Die GWG-Sonde ist von
X = 60 mm bis
maximal X = 455 mm
(mit Adapter X = 445 mm) 
einstellbar.
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5.2.2 Einstellmaß E an der Erweiterung

YE

E E

Einbausituation I
(ohne Adapter)

Einbausituation II
(mit Adapter)

  

Erweiterung
(mit/ohne Adapter)

E = Einstellmaß SWS

YE = Kontrollmaß SWS

Die SWS-Sonde ist von
E = 75 mm bis
maximal E = 335 mm
(mit Adapter E = 325 mm) 
einstellbar.
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5.3 Produkt montieren
Montieren Sie das Produkt am ersten Tank in Füllrichtung.

1. Ermitteln Sie das Einstellmaß X und Kontrollmaß Y nach Kapitel 
"Einstellmaß X an der Grundeinheit".

2. Lösen Sie die Feststellschraube am Einschraubkörper.

3. Stellen Sie das Einstellmaß X zwischen Unterkante des Einschraubkör-
pers G11/2 oder eines verwendeten Adapters (entspricht der Tankstutzen-
höhe) und Markierungsrille auf der Schutzhülse (entspricht dem 
Ansprechpunkt) ein.

4. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

5. Schrauben Sie den Einschraubkörper in den Tankstutzen.
- Fixieren Sie bei Tellerflanschausführung das Produkt inklusive Dicht-

ring mit der tankseitigen Überwurfmutter.

6. Kontrollieren Sie mit dem Kontrollmaß Y den richtigen Einbau des Pro-
dukts.

7. Montieren Sie die Armatur für Wandmontage unmittelbar neben dem Ein-
füllstutzen des Tanks.
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5.4 Erweiterung mit SWS montieren
Die Montage gilt für alle Erweiterungen des Entnahmesystems.

 Stellen Sie sicher, dass die Grundeinheit mit Grenzwertgeber auf dem 
ersten Tank (in Füllrichtung gesehen) aufgeschraubt ist.

1. Ermitteln Sie das Einstellmaß E und Kontrollmaß YE nach Kapitel 

"Einstellmaß E an der Erweiterung".

2. Lösen Sie die Feststellschraube am Einschraubkörper.

3. Stellen Sie das Einstellmaß E zwischen Unterkante des Einschraubkör-
pers G11/2 oder eines verwendeten Adapters (entspricht der Tankstutzen-
höhe) und Markierungsrille auf der Schutzhülse (entspricht dem 
Ansprechpunkt) ein.

4. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

5. Schrauben Sie den Einschraubkörper in den Tankstutzen.
- Fixieren Sie bei Tellerflanschausführung die Erweiterung inklusive 

Dichtring mit der tankseitigen Überwurfmutter.

6. Kontrollieren Sie mit dem Kontrollmaß YE den richtigen Einbau des 

Schwimmerschalters.

7. Schrauben Sie die Erweiterungen in die Tankstutzen jedes weiteren 
Tanks und richten diese anschließend aus.

B CA
  

8. Schieben Sie die Über-
wurfmuttern (B) und Dicht-
ringe (A) von beiden Sei-
ten auf das Entnahmerohr 
(C).

Verwenden Sie beim Ein-
satz des Entnahmerohres 
Ø 8 x 1 mm den beiliegen-
den Reduzier-Dichtring.
 12Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS



Montage DE
EF

D

5.5 Elektrischer Anschluss

5.5.1 Armatur für Wandmontage anschließen
Stellen Sie sicher, dass die Armatur für Wandmontage unmittelbar 

neben dem Einfüllstutzen des Tanks montiert ist.

1. Verbinden Sie das Produkt und die Armatur für Wandmontage mit 
einem Feuchtraumkabel H05VV-F.

- Leitungsquerschnitt mindestens 2 x 1 mm2, Kabellänge maximal 
100 m.

- Alternativ 2 x 1,5 mm2 Leitungsquerschnitt, Kabellänge maximal 
150 m.

2. Isolieren Sie die Aderenden auf 10 mm ab.

3. Schließen Sie die isolierte Litze (braun oder schwarz) des Kabels an 
die mit "+" markierte Klemme an.

4. Schließen Sie die blau isolierte Litze des Kabels an die mit "-" markierte 
Klemme an.

  

9. Montieren Sie das Ent-
nahmerohr (D) an die 
Erweiterung (E).

10.Schwenken Sie das Ent-
nahmerohr (D).

11.Montieren Sie das Ent-
nahmerohr (D) an der 
Grundeinheit oder der vor-
herigen Erweiterung (F).

12.Verschließen Sie das 
letzte T-Stück mit einem 
Blindstopfen und Über-
wurfmutter.
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5.5.2 Produkt anschließen
Stellen Sie sicher, dass der Grenzwertgeber entsprechend Kapitel 

"Einstellmaß X an der Grundeinheit" eingestellt ist.

1. Lösen Sie den Deckel des Klemmkastens mit einem Schraubendreher.

2. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.

BA

  

3. Schließen Sie die  isolierte 
Litze (B) (braun oder 
schwarz) des Kabels an 
eine der beiden freien 
Klemme an.

4. Schließen Sie die blau 
isolierte Litze an die ver-
bliebene freie Klemme an.

5. Ziehen Sie die Überwurf-
mutter (A) der Kabelver-
schraubung an, bis das 
Kabel ausreichend fixiert 
ist.

6. Montieren Sie den Deckel 
des Klemmkastens.

7. Prüfen Sie die korrekte elektrische Installation mit einem geeigneten 
Gerät.

8. Dokumentieren Sie den Einbau des Produkts in Kapitel "Bescheinigung 
des Fachbetriebs".
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5.5.3 Erweiterung mit Schwimmerschalter anschließen
Stellen Sie sicher, dass die Schwimmerschalter der Erweiterungen ent-

sprechend Kapitel "Einstellmaß E an der Erweiterung" eingestellt sind.

 

A CB

  

1. Ziehen Sie den Endab-
schlussstecker (C) vom 
Produkt ab und montieren 
Sie diesen an der letzten 
Erweiterung.

2. Stecken Sie den Stecker 
des Verbindungskabels 
(A) der ersten Erweiterung 
in den Klemmkasten des 
Produkts und arretieren 
Sie die Überwurfmutter 
(Bajonettverschluss).

3. Stecken Sie den Stecker 
jedes weiteren Verbin-
dungskabels in den 
Klemmkasten des vorheri-
gen Tanks und arretieren 
Sie die Überwurfmutter 
(Bajonettverschluss).

4. Führen Sie alle Kabel am 
Entnahmerohr entlang 
und befestigen Sie die 
Kabel mit den beiliegen-
den Clips (B) oder Kabel-
bindern (nicht im Liefer-
umfang).

5. Prüfen Sie die korrekte elektrische Installation mit einem geeigneten 
Gerät.

6. Dokumentieren Sie den Einbau der Erweiterungen in Kapitel "Beschei-
nigung des Fachbetriebs".
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5.6 Bauseitige Leitungen anschließen

A

  

1. Legen Sie den O-Ring 
Ø 9 x 3 mm (A) in das 
Anschlussstück ein.

2. Schrauben Sie die Rohr-
verschraubung G3/8 
DIN 2353 ein.

3. Kontern Sie mit einem 
Gabelschlüssel (SW24) 
an der Armatur und zie-
hen Sie die Rohrver-
schraubung mit maximal 
20 Nm an.

B

  

4. Führen Sie das Rohr in die 
Rohrverschraubung ein.

5. Kontern Sie am Ver-
schraubungskörper und 
ziehen Sie die Mutter an.

6. Überprüfen Sie alle Ver-
schraubungen.

7. Stellen Sie den Ventilhe-
bel (B) so, dass das 
Schnellschlussventil 
geöffnet ist.
- Die Anlage ist betriebs-

bereit.

Wenn das Entnahmesystem als Einstrangsystem verwendet wird, muss die 
Rücklaufleitung mit der beiliegenden Verschlussschraube verschlossen wer-
den.
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6 Wartung
Der Grenzwertgeber des Produkts ist eine Sicherheitseinrichtung.

6.1 Wartungsintervalle

Zeitpunkt Tätigkeit

alle 10 Jahre Führen Sie eine Funktionsprüfung des Grenz-
wertgebers mit einem geeigneten Prüfgerät 
durch. Siehe Kapitel "Funktionsprüfung"

alle 5 Jahre oder nach 
Wiederinbetriebnahme 
des Tanks nach Außer-
betriebnahme

Prüfen Sie den Schwimmer auf Beweglichkeit

6.2 Funktionsprüfung
Bei der Funktionsprüfung muss die Abschaltung und die Abschaltzeit 
(≤ 1,5 s) des Grenzwertgebers geprüft werden.

1. Schließen Sie das Prüfgerät an und warten Sie die Aufheizphase bis zur 
Freigabe der Befüllung ab.

2. Starten Sie die Nassprüfung und tauchen Sie den Kaltleiter in Flüssigkeit.

3. Dokumentieren Sie die Ergebnisse der Funktionsprüfung im “Protokoll 
Funktionsprüfung Grenzwertgeber“.
- Das Protokoll finden Sie im Internet unter www.afriso.com.

6.3 Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten

HINWEIS
FUNKTIONSUNFÄHIGES PRODUKT
• Stellen Sie sicher, dass das Produkt nach einem Hochwasserereignis 

getauscht wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

Das Produkt ist geeignet für hochwassergefährdete Gebiete und ist druck-
wasserdicht bis 10 mH2O (1 bar Außendruck).
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7 Störungsbeseitigung
Störungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen Maßnahmen besei-
tigt werden können, dürfen nur durch den Hersteller oder Fachkräfte beho-
ben werden.

Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Keine Freigabe am 
Tankwagen

Endabschlussstecker 
fehlt

Montieren Sie den End-
abschlussstecker

Steckerverbindung fehlt Prüfen Sie die Stecker-
verbindungen

Verdrahtungsfehler an 
Grundeinheit

Prüfen Sie die 
Anschlussbelegung des 
Klemmkastens an der 
Grundeinheit

8 Außerbetriebnahme und Entsorgung
Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
 

1. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage" 
in umgekehrter Reihenfolge).

2. Entsorgen Sie das Produkt.

9 Rücksendung
Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

10 Gewährleistung
Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.
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11 Ersatzteile und Zubehör

HINWEIS
UNGEEIGNETE TEILE
• Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehörteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

Produkt 
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung

Grundeinheit Universal 
GWG 12K/1-K-SWS

20820

Ersatzteile und Zubehör 
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung

Erweiterung Universal
GWG 12K/1-K-SWS

20824

Entnahme-Kreuzstück Uni-
versal für Rohr 
Ø 8 / Ø 10 mm

20842 -

Entnahmerohr Universal 
Ø 10 x 1 x 1000 mm
(Verpackungseinheit 10)

20843 -
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12 Tankhersteller mit Tanktypen
Das Produkt kann für Kunststoff-Batterietanks weiterer Tankhersteller ver-
wendet werden, wenn die Grenzwertgebereinstellmaße vorliegen.

12.1 DEHOUST

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

PE-System-
Tank

700 Z-40.21-15 Z-40.21-148 KW-0-04/2 
(grau oder 
blau)

Reihe, Block, 
Winkel

1

750 09/BAM/4.02/21/80
PA-VI 321.034
Z-40.21-37

Z-40.21-149 KW-0-04 
(blau)

2

1000 09/BAM/9.22/10/
9309/BAM/9.22/12/
93
Z-40.21-37

Z-40.21-149 KW-0-04/2 
(rot)

3

09/BAM/4.01/5/78
PA-VI 321.027

- KW-0-04/2 
(grün)

Reihe, Block 4

PE-Plus-
System-
Tank

600 -

Z-40.21-179
KW-0-04/2 
(blau)

Reihe, Block, 
Winkel

5

750 - 6

1000 - 7
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
PE-Batterie-
Tanks (mit 
Horizontal-
bandage)

1000 01/BAM 4.01/ 5/78
PA-VI 321.027

Z-40.21-137

L 01 A Reihe 8

- KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/2/760)

Reihe, 
variabel

10

1100 01/BAM 4.01/46/70
01/BAM 4.01/47/70

Z-40.21-137

KW-0-01
KW-0-02

Reihe 9

01/BAM 4.01/46/70
01/BAM 4.01/47/70
PA-VI 321.027

KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/2/760)

Reihe, 
variabel

10

- L 01 A Reihe 8

1500 01/BAM 4.01/82/70
01/BAM 4.01/83/70

Z-40.21-137

KW-0-01
KW-0-02

Reihe 9

01/BAM 4.01/82/70
01/BAM 4.01/83/70
PA-VI 321.027

KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/2/760)

Reihe, 
variabel

10

01/BAM 4.01/82/70
01/BAM 4.01/83/70
01/BAM 4.01/04/78
PA-VI 321.027

L 01 A Reihe 8

2000 01/BAM 4.01/13/71
01/BAM 4.01/14/71

Z-40.21-137

KW-0-01
KW-0-02

Reihe 9

01/BAM 4.01/13/71
01/BAM 4.01/14/71
PA-VI 321.027

KW-0-03/2 
(alt: KW-0-
03/2/760)

Reihe, 
variabel

10

L 01 A Reihe 8

2500 09/BAM 4.01/09/77
PA-VI 321.027

Z-40.21-138 KW-0-03/
2/1035

Reihe 11

3000 01/BAM 4.01/86/74
PA-VI 321.027

Z-40.21-138 KW-0-03/
2/1035 Reihe

11

L 01 A 8

4000 01/BAM 4.01/13/75
PA-VI 321.027

Z-40.21-138 KW-0-03/
2/1035 Reihe

11

L 01 A 8

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
PE-Batterie-
Tank Plus 
(mit Hori-
zontal-
bandagen)

1000 01/BAM 4.01/ 5/78
PA-VI 321.027

Z-40.21-137
KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/2/760)

Reihe, 
variabel

12

1100 01/BAM 4.01/46/70
01/BAM 4.01/47/70
PA-VI 321.027

1500 01/BAM 4.01/ 4/78
01/BAM 4.01/82/70
PA-VI 321.027

2000 01/BAM 4.01/13/71
01/BAM 4.01/14/71
PA-VI 321.027

2500 01/BAM 4.01/12/75
PA-VI 321.027

Z-40.21-138
KW-0-03/
2/1035

Reihe 13
3000 01/BAM 4.01/86/74

PA-VI 321.027

PE-Batterie-
Tank Plus 
(mit Vertikal-
bandagen)

1250 -

Z-40.21-247 KW-0-03/2
Reihe, 
variabel

141520 -

1665 -

TRIO-Batte-
rie-Tank-
Plus

1100 -

Z-40.21-191 KW-0-03/2

Reihe 15
1500 -

1750 - Variabel
(2-5 Tanks)

16
2000 -

TRIO-Tank 1100 09/BAM/4.02/25/79
PA-VI.321-165

-

KW-0-03 Reihe 17
1500 09/BAM/4.02/26/79

PA-VI.321-166
-

2000 09/BAM/4.02/19/79
PA-VI.321-167

-

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.2 JUNG

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

PA 6 1000

09/BAM/4.01/89/70

-

JNT-04 Reihe 661500 -

2000 -

 

12.3 KAUTEX 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

PE-Batterie-
Tank

1100 09/BAM 4.01/46/70
09/BAM 4.01/47/70

- KW-0-01
KW-0-02

Reihe 25

09/BAM 4.01/46/70
09/BAM 4.01/47/70
09/BAM 4.01/13/78
PA-VI 321.027

Z-40.21-38 KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/760)

Reihe, 
variabel

26

1500 09/BAM 4.01/82/70
09/BAM 4.01/83/70

- KW-0-01
KW-0-02

Reihe 25

09/BAM 4.01/82/70
09/BAM 4.01/83/70
09/BAM 4.01/35/78
09/BAM 4.01/ 4/78
PA-VI 321.027

Z-40.21-38 KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/760)

Reihe, 
variabel

26

2000 09/BAM 4.01/13/71
09/BAM 4.01/14/71

- KW-0-01
KW-0-02

Reihe 25

09/BAM 4.01/13/71
09/BAM 4.01/14/71
PA-VI 321.027

Z-40.21-38 KW-0-03/2
(alt: KW-0-
03/760)

Reihe, 
variabel

26

2500 09/BAM 4.01/09/77
PA-VI 321.027

Z-40.21-38 KW-0-03/2 Reihe, 
variabel

26

3000 09/BAM 4.01/86/74
PA-VI 321.027

- KW-0-03/
1035

Reihe 27

PE-System-
Tank

750 09/BAM/4.02/21/80
PA-VI 321.034
Z-40.21-37

Z-40.21-149 KW-0-03 Reihe 18

KW-0-04 Reihe, Block, 
Winkel

19
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.4 NAU

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

Nylon-BAF 1000 01/BAM/4.02/18/80
02/BAM/4.02/18/80
08/BAM/4.02/18/80

Z-40.21-57

NA 04 Reihe
30

1500

1750 - Z-40.21-59

2000 01/BAM/4.02/18/80
02/BAM/4.02/18/80
08/BAM/4.02/18/80

Z-40.21-57

2000 plus - Z-40.21-267 31

Nylon-
Quadro

750 01/BAM/3.10/1/90 Z-40.21-58 NA 05 Reihe, Block, 
Winkel

32

1000 01/BAM/9.22/3/93 NA 06 33

System 
Triotank

600 Z-40.21-175 - KW-0-04/2 
(blau)

- 20

700 Z-40.21-15 Z-40.21-148 KW-0-04/2 
(grau bzw. 
blau)

Reihe, Block, 
Winkel

21

750 Z-40.21-175 - KW-0-04/2 
(blau)

22

1000 09/BAM/9.22/10/93
09/BAM/9.22/12/93
Z-40.21-37

Z-40.21-149 KW-0-04/2 
(rot)

23

Z-40.21-175 - KW-0-04/2 
(blau)

24

Trio 1100 09/BAM 4.02/25/79
PA-VI.321-165

Z-40.21-18 KW-0-03/2 Reihe 28
1500 09/BAM 4.02/26/79

PA-VI.321-166

1750 - Z-40.21-191 KW-0-03 Reihe 29

2000 09/BAM 4.02/19/79
PA-VI 321.167

Z-40.21-18 KW-0-03/2 Reihe 28

- Z-40.21-191 KW-0-03 Reihe 29

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.5 ROTEX

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

PE-System-
Tank

Vario-
system 
600

-

Z-40.21-23 RM - 03
Reihe, Block, 
Winkel

34

Vario-
system 
750

-

35
Vario-
system 
1000

-

High-
cube 
1500

-

Z-40.21-24 RM - 04 Reihe 36
High-
cube 
2000

-
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.6 ROTH 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

Compact-
Tank

750 PA-VI 321.069 - O Rotha-
len-rotha-
vent 0-5

Reihe, Block 37

-

Z-40.21-1

O Rotha-
len-rotha-
vent 0-6

Reihe, Block, 
Winkel

38

- Füllstar 39

- Füllstar 
(Düse 
ø12)

Reihe, 4er 
Block, 3er 
Winkel

40

1000 PA-VI 321.201

Z-40.21-2

O Rotha-
len-rotha-
vent 0-6

Reihe, Block, 
Winkel

41

- Füllstar 42

- Füllstar 
(Düse 
ø12)

Reihe, 4er 
Block, 3er 
Winkel

40

1600 -
Z-40.21-246

Füllstar Reihe 43

2200 -

Batterie-
Tanks

800 06/BAM/4.02/21/79
PA-VI 321.014

-

O Rotha-
len-roth-
avent 0-4

Reihe 44

1000 06/BAM/4.01/16/77
PA-VI 321.014

Z-40.21-42
1500 06/BAM/4.01/15/77

PA-VI 321.014

2000 06/BAM/4.01/14/78
PA-VI 321.014

1000 -

Z-40.21-42 Füllstar Reihe 451500 -

2000 -
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
Batterie-
Tanks mit 
Bandagen

1000 06/BAM/4.01/63/73
PA-VI 321.192

- O Rotha-
len-roth-
avent 0-1 / 
0-2 Reihe

46

Z-40.21-157 O Rotha-
len-roth-
avent 0-4

48

1100 06/BAM/4.01/1/70 - O Rotha-
len-roth-
avent 0-1 / 
0-2

Reihe 46

1600 06/BAM/4.01/1/71 - O Rotha-
len-roth-
avent 0-1 / 
0-2

Reihe 46

2000 06/BAM/4.01/32/72 - O Rotha-
len-roth-
avent 0-1 / 
0-2

Reihe 47

2500 06/BAM/4.01/52/73
PA-VI 321.189

- O Rotha-
len-rotha-
vent 0-1 / 
0-2 Reihe

47

Z-40.21-156 O Rotha-
len-roth-
avent 0-4

48

3000 06/BAM/3.10/11/82
PA-VI 321.189

- O Rotha-
len-roth-
avent 0-1 / 
0-2 Reihe

47

Z-40.21-156 O Rotha-
len-rotha-
vent 0-4

48

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.7 SCHÜTZ 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

Modultank 600

PA-VI 321.218 Z-40.21-130

NIV-O-
Quick 
(Düse ø7 
mm)

Reihe, Block, 
Winkel

49

750 50

1000 51

Cubictank 1050

- Z-40.21-192

NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm)

Reihe 52

1600

1665

1850

2200

Batterietank 
mit vertika-
len Banda-
gen

1000 09/BAM/4.02/12/79
09/BAM/4.02/38/79
PA-VI 321.152

Z-40.21-20 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm)

Reihe

54

- NIV-O-
Matic

53

- NIV-O-
Matic 02

1600 09/BAM/4.02/11/79
09/BAM/4.02/37/79
PA-VI 321.137

Z-40.21-20 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm)

Reihe

54

- NIV-O-
Matic

53

- NIV-O-
Matic 02

2000 09/BAM/4.02/10/79
PA-VI 321.056
Z-40.21-40

Z-40.21-20 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm)

Reihe

54

- NIV-O-
Matic

53

- NIV-O-
Matic 02
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
Energieb-
lock

700 PA-VI 321.057 - NIV-0-
Matic 03 
(Düse ø7 
mm)

Reihe, Block, 
Winkel

55

Batterietank 
mit horizon-
talen 
Bandagen

1000 09/BAM/4.01/50/71
09/BAM/4.01/49/71

Z-40.21-167 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm) Reihe

57

- NIV-O-
Matic 02

56

1100 PA-VI 321.181 - NIV-O-
Matic 02

Reihe 56

1600 09/BAM/4.01/51/70
09/BAM/4.01/50/70

- NIV-O-
Matic 02

Reihe 56

1850 09/BAM/4.01/ 5/77
09/BAM/4.01/41/73
09/BAM/4.01/52/78
PA-VI 321.138

Z-40.21-19 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm) Reihe

57

- - NIV-O-
Matic 02

56

2000 09/BAM/4.01/31/71
09/BAM/4.01/31/72
09/BAM/4.01/46/71

- NIV-O-
Matic 02

Reihe 56

2500 09/BAM/4.01/70/74
PA-VI 321.077

Z-40.21-125 NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm) Reihe

57

- - NIV-O-
Matic 02

56

3000 09/BAM/4.01/19/74
PA-VI 321.073

Z-40.21-41 NIV-O-
Quick

Reihe

57

- NIV-O-
Matic 02

56

EURO-Tank 500 -

Z-40.21-82

NIV-O-
Quick 01 
(Düse 
ø11 mm)

Reihe 58
1000

Z-40.21-31500

2000

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.8 SOTRALENTZ 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

EuroLentz-
Tank mit 
Bandagen

1100 10/BAM/4.01/29/74

Z-40.21-36

SL 1 Reihe 59

1500 10/BAM/4.01/30/74

2000 10/BAM/4.01/ 9/75

2500
10/BAM/4.01/46/74 Z-40.21-172

3000

EuroLentz-
Tank ohne 
Bandagen

750 PA-VI 321.148 Z-40.21-35

SL 1 Reihe 60

1100 10/BAM/4.01/38/78

Z-40.21-39
1500 10/BAM/4.01/40/78

10/BAM/4.02/13/79

2000 10/BAM/4.01/29/78

EuroLentz-
Tank

750 
TELB 66

- Z-40.21-212 SL 1 Reihe

61
1000 
TELH 66

1000 
TELH 72

62

1500 
TEL 72

2000 
TEL 72

2500 
TEL 88

VarioLentz 500 
TVL 78

- Z-40.21-255

SL 1 Reihe 63

750 
TVL 78

SL 2 Blockaufstel-
lung
(bis 16 Tanks)

64

1000 
TVL 78

SL 2 Treppe, 
variabel, L 
(bis 16 Tanks)

65
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Tankhersteller mit Tanktypen DE
12.9 SUR Seibel & Reitz 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

 

Kompakt 
Plus

1000

- Z-40.21-199

SUR-MO-
03 (Metall)

Reihe

671500

2000

1000
SUR-OBF-
02 (Kunst-
stoff)

681500

2000

12.10WERIT 

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le

Heizöltank 
WHT

802-0 09/BAM/9.22/ 7/93
09/BAM/9.22/ 8/93
09/BAM/9.22/ 9/93

Z-40.21-151 OB-VII

Reihe

71

803-0 09/BAM/3.10/ 4/85
09/BAM/3.10/ 7/85
09/BAM/3.10/ 8/86
09/BAM/3.10/ 7/86

Z-40.21-151 OB-VI/1 72

1002-0 09/BAM/4.01/ 2/77
09/BAM/4.01/45/78

Z-40.21-132

OB-IV

73

1003-0 09/BAM/4.01/24/78
09/BAM/9.22/ 7/92
09/BAM/9.22/ 8/92 Z-40.21-151

74

1004-0 - OB-V/1 75

1502-0 09/BAM/4.01/20/78 Z-40.21-154

OB-IV

76

1503-0 09/BAM/4.01/17/78
09/BAM/4.01/46/78
09/BAM/3.10/10/91

Z-40.21-132 77

1654-0 - Z-40.21-132 78

2003-0 09/BAM/4.01/47/78
09/BAM/4.01/16/78
09/BAM/9.22/ 5/93
09/BAM/9.22/ 6/93

Z-40.21-154 79

2504-0 09/BAM/3.10/10/85
09/BAM/3.10/ 2/86

Z-40.21-154 80
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GWG-Einstellmaße DE
13 GWG-Einstellmaße
Die grafische Darstellung des Einstell-, und Kontrollmaß entnehmen Sie bitte 
dem Kapitel "Einstellmaß ermitteln".

∑ Anzahl Tanks

m³ Gesamtvolumen [m³]

X Einstellmaß GWG [mm]

Y Kontrollmaß GWG [mm]

E Einstellmaß SWS [mm]

YE Kontrollmaß SWS [mm]

Das Einstellmaß des SWS ist unabhänig von der Anzahl der Tanks, da 
dieser auf die 95%-Grenze eingestellt wird.

Heizöltank 
WHT mit 
horizonta-
len Banda-
gen

3000-4 09/BAM/4.01/10/74
Z-40.21-173 OB-III

Reihe

81

Z-40.21-240 OB-IV 82

5000-4 09/BAM/4.01/ 8/74
Z-40.21-173 OB-III 83

Z-40.21-240 OB-IV 84

1000 09/BAM/4.01/81/72, 
09/BAM/4.01/82/72

-

OB-I, 
OB-II, 
OB-III

Reihe, Block, 
Winkel

85

1100 09/BAM/4.01/40/70, 
09/BAM/4.01/26/71

-

1500 09/BAM/4.01/73/71, 
09/BAM/4.01/74/71

-

1650 09/BAM/4.01/48/70, 
09/BAM/4.01/44/71

-
1650-2

2000 09/BAM/4.01/33/71, 
09/BAM/4.01/34/71

-

2500 09/BAM/4.01/11/75 -

3000 09/BAM/4.01/10/74 -

5000 09/BAM/4.01/8/74 -

Tanktyp Inhalt / 
Bezeich-
nung

Alte Zulassung / 
BAM-Nr.

Z-Nr. Füllsys-
tem

Aufstellung / 
Bemerkung

T
ab

el
le
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GWG-Einstellmaße DE
13.1 DEHOUST
Tabelle 1

PE-System-Tank / 700 l / Z-40.21-148 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,7 280 175 - -

2 1,4 232 223

130 205

3-5 2,1-3,5 202 253

6-7 4,2-4,9 217 238

8-9 5,6-6,3 199 256

10-11 7,0-7,7 244 211

12-14 8,4-9,8 220 235

15-20 10,5-14,0 200 255

21-25 14,7-17,5 184 271

Tabelle 2

PE-System-Tank / 750 l / Z-40.21-149 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 328 127 - -

2 1,5 293 162

160 175

3 2,25 268 187

4 3,0 268 187

5 3,75 243 212

6-25 4,5-18,75 228 227
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 3

PE-System-Tank / 1000 l / Z-40.21-149 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X (X-Werte 
enthalten 
eine abwei-
chende Dich-
tungshöhe 
von 4 mm)

Y E YE

1 1,0 165 290 - -

2-8 2,0-8,0 234 221

125 210
9-16 9,0-16,0 224 231

17-20 17,0-20,0 229 226

21-25 21,0-25,0 224 231

Tabelle 4

PE-System-Tank mit Horizontalbandagen / 1000 l /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen- und Blockaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 328 127 - -

2 2,0 293 162

170 1653-5 3,0-5,0 268 187

6-25 6,0-25,0 253 202
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 5

PE-Plus-System-Tank / 600 l / Z-40.21-179 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,6 300 155 - -

2 1,2 230 225

120 215

3 1,8 215 240

4-6 2,4-3,6 195 260

7-9 4,2-5,4 185 270

10-11 6,0-6,6 180 275

12-15 7,2-9,0 165 290

16-19 9,6-11,4 160 295

20-25 12,0-15,0 175 280

Tabelle 6

PE-Plus-System-Tank / 750 l / Z-40.21-179 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 315 140 - -

2 1,5 250 205

150 185

3-4 2,25-3,0 230 225

5-8 3,75-6,0 215 240

9-11 6,75-8,25 205 250

12-16 9,0-12,0 185 270

17-20 12,75-15,0 200 255

21-25 15,75-18,75 190 265
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 7

PE-Plus-System-Tank / 1000 l / Z-40.21-179 /
Befüllsystem KW-0-04/2 / Reihen-, Block- und Winkelaufstellung

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 345 110 - -

2 2,0 290 165

190 145

3-4 3,0-4,0 285 170

5-7 5,0-7,0 255 200

8 8,0 280 175

9-14 9,0-14,0 245 210

15-20 15,0-20,0 230 225

21-25 21,0-25,0 220 235

Tabelle 8

PE-Batterie-Tank mit Horizontalbandagen /
1000/1100/1500/2000/3000/4000 l / Z-40.21-137 /
Befüllsystem L 01 A / Reihenaufstellung

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 330 125

- -

1,1 268 187

1,5 259 196

2,0 246 209

3,0 258 197

4,0 277 178

2 2,0 259 196 140 195

2,2 215 240 135 200

3,0 212 243 150 185

4,0 214 241 130 205

6,0 235 220 210 125

8,0 257 198 120 215
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 9

PE-Batterie-Tank mit Horizontalbandagen / 1100/1500/2000 l /
Befüllsystem KW-0-01, KW-0-02 / Reihenaufstellung 

3 3,0 232 223 140 195

3,3 194 261 135 200

4,5 193 262 150 185

6,0 200 255 130 205

9,0 224 231 210 125

12,0 248 207 120 215

4 4,0 240 215 140 195

4,4 200 255 135 200

6,0 204 251 150 185

8,0 213 242 130 205

12,0 239 216 210 125

16,0 266 189 120 215

5 5,0 269 186 140 195

5,5 211 244 135 200

7,5 219 236 150 185

10,0 228 227 130 205

15,0 257 198 210 125

20,0 288 167 120 215

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 279 176

- -1,5 267 188

2,0 253 202

2 2,2 263 192 135 200

3,0 279 176 150 185

4,0 287 168 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 10

PE-Batterie-Tank mit Horizontalbandagen / 1000/1100/1500/2000 l /
Z-40.21-137 / Befüllsystem KW-0-03/2/760 / Reihenaufstellung 

3 3,3 251 204 135 200

4,5 269 186 150 185

6,0 284 171 130 205

4 4,4 214 241 135 200

6,0 234 221 150 185

8,0 243 212 130 205

5 5,5 234 221 135 200

7,5 259 196 150 185

10,0 269 186 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 329 126

- -
1,1 285 170

1,5 271 184

2,0 240 215

2 2,0 293 162 140 195

2,2 250 205 135 200

3,0 243 212 150 185

4,0 226 229 130 205

3 3,0 258 197 140 195

3,3 239 216 135 200

4,5 236 219 150 185

6,0 223 229 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 11

PE-Batterie-Tank mit Horizontalbandagen / 2500/3000/4000 l /
Befüllsystem KW-0-03/2/1035 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,5 281 174

- -3,0 258 197

4,0 218 237

2 5,0 280 175 170 165

6,0 262 193 210 125

8,0 202 253 120 215

3 7,5 279 176 170 165

9,0 263 192 210 125

12,0 202 253 120 215

4 10,0 275 180 170 165

12,0 259 196 210 125

16,0 218 237 120 215

5 12,5 263 192 170 165

15,0 246 209 210 125

20,0 193 262 120 215

4 4,0 246 209 140 195

4,4 228 227 135 200

6,0 223 232 150 185

8,0 216 239 130 205

5 5,0 226 229 140 195

5,5 245 210 135 200

7,5 244 211 150 185

10,0 226 229 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 12

PE-Batterie-Tank-Plus mit Horizontalbandagen / 
1000/1100/1500/2000 l / Z-40.21-137 / Befüllsystem KW-0-03/2/760 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 329 126

- -
1,1 285 170

1,5 271 184

2,0 240 215

2 2,0 293 162 140 195

2,2 250 205 135 200

3,0 243 212 150 185

4,0 226 229 130 205

3 3,0 258 197 140 195

3,3 239 216 135 200

4,5 236 219 150 185

6,0 226 229 130 205

4 4,0 246 209 140 195

4,4 228 227 135 200

6,0 223 232 150 185

8,0 216 239 130 205

5 5,0 226 229 140 195

5,5 245 210 135 200

7,5 244 211 150 185

10,0 226 229 130 205
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 13

PE-Batterie-Tank-Plus mit Horizontalbandagen / 2500/3000 l / 
Z-40.21-138 / Befüllsystem KW-0-03/2/1035 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,5 281 174
- -

3,0 258 197

2 5,0 280 175 170 165

6,0 262 193 210 125

3 7,5 279 176 170 165

9,0 263 192 210 125

4 10,0 275 180 170 165

12,0 259 196 210 125

5 12,5 263 192 170 165

15,0 246 209 210 125

Tabelle 14

PE-Batterie-Tank-Plus mit Vertikalbandagen / 1250/1520/1665 l /
Z-40.21-247 / Befüllsystem KW-0-03/2 / Reihen- und variable Aufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,25 230 225

- -1,52 255 200

1,665 260 195

2 2,50 220 235 130 205

3,04 240 215 180 155

3,33 240 215 130 205

3 3,75 205 250 130 205

4,56 235 220 180 155

5,0 220 235 130 205
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 15

TRIO-Batterie-Tank-Plus / 1100/1500/1750/2000 l / Z-40.21-191 /
Befüllsystem KW-0-03/2 / Reihenaufstellung 

4 5,0 220 235 130 205

6,08 240 215 180 155

6,66 210 245 130 205

5 6,25 175 280 130 205

7,6 210 245 180 155

8,33 205 250 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 282 173

- -
1,5 268 187

1,75 350 105

2,0 215 240

2 2,2 247 208 145 190

3,0 240 215 175 160

3,5 280 175 195 140

4,0 250 205 170 165

3 3,3 236 219 145 190

4,5 233 222 175 160

5,25 265 190 195 140

6,0 225 230 170 165

4 4,4 225 230 145 190

6,0 220 235 175 160

7,0 260 195 195 140

8,0 210 245 170 165

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 16

TRIO-Batterie-Tank-Plus / 1100/1500/1750/2000 l / Z-40.21-191 /
Befüllsystem KW-0-03/2 / variable Aufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

2 2,2 247 208 145 190

3,0 240 215 175 160

3,5 305 150 195 140

4,0 275 180 170 165

3 3,3 236 219 145 190

4,5 233 222 175 160

5,25 290 165 195 140

6,0 250 205 170 165

4 4,4 225 230 145 190

6,0 220 235 175 160

7,0 285 170 195 140

8,0 235 220 170 165

5 5,5 242 213 145 190

7,5 241 214 175 160

8,75 310 145 195 140

10,0 230 225 170 165

5 5,5 242 213 145 190

7,5 241 214 175 160

8,75 285 170 195 140

10,0 205 250 170 165

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 17

TRIO-Tank / 1100/1500/2000 l / Befüllsystem KW-0-03 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 256 199

- -1,5 276 179

2,0 236 219

2 2,2 282 173 145 190

3,0 330 125 175 160

4,0 284 171 170 165

3 3,3 224 231 145 190

4,5 261 194 175 160

6,0 240 215 170 165

4 4,4 219 236 145 190

6,0 256 199 175 160

8,0 236 219 170 165

5 5,5 214 241 145 190

7,5 252 203 175 160

10,0 234 221 170 165
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GWG-Einstellmaße DE
13.2 KAUTEX
Tabelle 18

PE-System-Tank / 750 l / Z-40.21-149 7 / 
Befüllsystem KW-0-03 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 319 136 - -

2 1,5 317 138

160 175

3 2,25 244 211

4 3 231 224

5 3,75 224 231

6-25 4,5-18,75 228 227

Tabelle 19

PE-System-Tank / 750 l / Z-40.21-149 / Befüllsystem KW-0-04/2 / 
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 328 127 - -

2 1,5 293 162

160 175

3 2,25 268 187

4 3 268 187

5 3,75 243 212

6-25 4,5-18,75 228 227
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 20

System Triotank / 600 l / Z-40.21-175 / Befüllsystem KW-0-04/2 / 
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,6 300 155 - -

2 1,2 230 225

120 215

3 1,8 215 240

4-6 2,4-3,6 195 260

7-9 4,2-5,4 185 270

10-11 6,0-6,6 180 275

12-15 7,2-9,0 165 290

16-19 9,6-11,4 160 295

20-25 12,0-15,0 175 280

Tabelle 21

System Triotank / 700 l / Z-40.21-148 / Befüllsystem KW-0-04/2 / 
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,7 280 175 - -

2 1,4 232 223

130 205

3-5 2,1-3,5 202 253

6-7 4,2-4,9 217 238

8-9 5,6-6,3 199 256

10-11 7,0-7,7 244 211

12-14 8,4-9,8 220 235

15-20 10,5-14,0 200 255

21-25 14,7-17,5 184 271
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 22

System Triotank / 750 l / Z-40.21-175 / Befüllsystem KW-0-04/2 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 315 140 - -

2 1,5 250 205

150 185

3-4 2,25-3,0 230 225

5-8 3,75-6,0 215 240

9-11 6,75-8,25 205 250

12-16 9,0-12,0 185 270

17-20 12,75-15,0 200 255

21-25 15,75-18,75 190 265

Tabelle 23

System Triotank / 1000 l / Z-40.21-149 / Befüllsystem KW-0-04/2 (rot) / 
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X (X-Werte 
enthalten 
eine abwei-
chende Dich-
tungshöhe 
von 4 mm)

Y E YE

1 1,0 165 290 - -

2-8 2,0-8,0 234 221

125 210
9-16 9,0-16,0 224 231

17-20 17,0-20,0 229 226

21-25 21,0-25,0 224 231
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 24

System Triotank / 1000 l / Z-40.21-175 / Befüllsystem KW-0-04/2 (blau) / 
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 345 110 - -

2 2,0 290 165

190 145

3-4 3,0-4,0 285 170

5-7 5,0-7,0 255 200

8 8,0 280 175

9-14 9,0-14,0 245 210

15-20 15,0-20,0 230 225

21-25 21,0-25,0 220 235

Tabelle 25

PE-Batterie-Tank / 1100/1500/2000 l / Befüllsystem KW-0-01,KW-0-02 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 279 176

- -1,5 267 188

2,0 253 202

2 2,2 263 192 135 200

3,0 279 176 150 185

4,0 287 168 130 205

3 3,3 251 204 135 200

4,5 269 186 150 185

6,0 284 171 130 205
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 26

PE-Batterie-Tank / 1100/1500/2000/2500 l / Z-40.21-38 /
Befüllsystem KW-0-03/2 / Reihen- und variable Aufstellung 

4 4,4 214 241 135 200

6,0 234 221 150 185

8,0 243 212 130 205

5 5,5 234 221 135 200

7,5 259 196 150 185

10,0 269 186 130 205

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 285 170

- -
1,5 271 184

2,0 240 215

2,5 299 156

2 2,2 250 205 135 200

3,0 243 212 150 185

4,0 226 229 130 205

5,0 302 153 185 150

3 3,3 239 216 135 200

4,5 236 219 150 185

6,0 226 229 130 205

7,5 278 177 185 150

4 4,4 228 227 135 200

6,0 223 232 150 185

8,0 216 239 130 205

10,0 273 182 185 150

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 27

PE-Batterie-Tank / 3000 l / Befüllsystem KW-0-03/2/1035 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 3,0 275 180 - -

2 6,0 271 184

210 125
3 9,0 272 183

4 12,0 259 196

5 15,0 246 209

Tabelle 28

Trio-Tank / 1100/1500/2000 l / Z-40.21-18 / Befüllsystem KW-0-03/2 / 
Reihenaufstellung 

5 5,5 245 210 135 200

7,5 244 211 150 185

10,0 226 229 130 205

12,5 251 204 185 150

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 282 173

- -1,5 268 187

2,0 215 240

2 2,2 247 208 145 190

3,0 240 215 175 160

4,0 250 205 170 165

3 3,3 236 219 145 190

4,5 233 222 175 160

6,0 225 230 170 165

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
 50Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS



GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 29

Trio-Tank / 1750/2000 l / Z-40.21-191 / Befüllsystem KW-0-03 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,75 350 105
- -

2 215 240

2 3,5 280 175 195 140

4 250 205 170 165

3 5,25 265 190 195 140

6 225 230 170 165

4 7 260 195 195 140

8 210 245 170 165

5 8,75 285 170 195 140

10 205 250 170 165

4 4,4 225 230 145 190

6,0 225 230 175 160

8,0 210 245 170 165

5 5,5 242 213 145 190

7,5 241 214 175 160

10,0 205 250 170 165

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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GWG-Einstellmaße DE
13.3 NAU
Tabelle 30

BAF / 1000/1500/1750/2000 l / Z-40.21-57, Z-40.21-59 /
Befüllsystem NA 04 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 278 177

- -
1,5 234 221

1,75 250 205

2,0 255 200

2 2,0 249 206

150 185

3,0 225 230

3,5 250 205

4,0 245 210

3 3,0 253 202

4,5 237 218

5,25 245 210

6,0 271 184

4 4,0 234 221

6,0 219 236

7,0 265 190

8,0 253 202

5 5,0 248 207

7,5 236 219

8,75 225 230

10,0 278 177
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 31

BAF plus / 2000 l / Z-40.21-267 / Befüllsystem NA 04 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,0 220 235 - -

2 4,0 210 245

150 185
3 6,0 210 245

4 8,0 205 250

5 10,0 210 245

Tabelle 32

Quadro / 750 l / Z-40.21-58 / Befüllsystem NA 05 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 334 121 - -

2 1,5 285 170

140 195

3 2,25 280 175

4 3 250 205

5 3,75 250 205

6-25 4,5-18,75 250 205
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 33

Quadro / 1000 l / Z-40.21-58 / Befüllsystem NA 06 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 280 175 - -

2 2,0 230 225

160 175

3 3,0 200 255

4 4,0 200 255

5-20 5,0-20,0 180 275

21-25 21,0-25,0 185 270
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GWG-Einstellmaße DE
13.4 ROTEX
Tabelle 34

vario-Tanksystem / 600 l / Z-40.21-23 / Befüllsystem RM-03 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,6 270 185 - -

2 1,2 220 235

85 250

3 1,8 180 275

4-8 2,4-4,8 170 285

9-15 5,4-9,0 150 305

16-20 9,6-12,0 170 285

21-25 12,6-15,0 190 265

Tabelle 35

vario-Tanksystem / 750/1000 l / Z-40.21-23 / Befüllsystem RM-03 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 295 160
- -

1,0 270 185

2 1,5 230 225 90 245

2,0 220 235 120 215

3 2,25 210 245 90 245

3,0 210 245 120 215

4 3,0 200 255 90 245

4,0 200 255 120 215

5-16 3,75-12 200 255 90 245

5,0-16,0 210 245 120 215

20-25 15-18,75 245 210 90 245

20,0-25,0 255 200 120 215
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GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 36

high-cube Tanksystem / 1500/2000 l / Z-40.21-24 / Befüllsystem NA 04 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,5 200 255
- -

2,0 245 210

2 3,0 185 270

125 210

4,0 242 213

3 4,5 182 273

6,0 243 212

4 6,0 198 257

8,0 267 188

5 7,5 218 237

10,0 297 158
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GWG-Einstellmaße DE
13.5 ROTH
Tabelle 37

Compact / 750 l / Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-5 /
Reihen- und Blockaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 323 132 - -

2 1,5 253 202

150 185

3 2,25 233 222

4 3,0 233 222

5 3,75 243 212

6-25 4,5-18,75 223 232

Tabelle 38

Compact / 750 l / Z-40.21-1 /
Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-6 / Reihen-, Block- und
Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 320 135 - -

2 1,5 260 195

150 185

3 2,25 225 230

4 3,0 202 253

5 3,75 200 255

6-9 4,5-6,75 205 250

10-12 7,5-9,0 195 260

13-19 9,75-14,25 205 250

20-25 15,0-18,75 195 260
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Tabelle 39

Compact / 750 l / Z-40.21-1 / Befüllsystem Füllstar /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 290 165 - -

2 1,5 225 230

150 185

3 2,25 185 270

4 3,0 175 280

5 3,75 175 280

6-9 4,5-6,75 170 285

10-15 7,5-11,25 185 270

16-19 12,0-14,25 175 280

20-25 15,0-18,75 170 285

Tabelle 40

Compact / 750/1000 l / Z-40.21-1/Z-40.21-2 / Befüllsystem Füllstar Düse ø12 
(Schnellfüllsystem) / Reihen-, 4er-Block- und 3er-Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 290 165
- -

1,0 330 125

2 1,5 235 220 150 185

2,0 290 165 170 165

3 2,25 190 265 150 185

3,0 260 195 170 165

4 3,0 185 270 150 185

4,0 250 205 170 165

5 3,75 175 280 150 185

5,0 240 215 170 165
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Tabelle 41

Compact / 1000 l / Z-40.21-2 / Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-6 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 330 125 - -

2 2,0 295 160

170 165

3 3,0 270 185

4 4,0 245 210

5 5,0 235 220

6 6,0 270 185

7 7,0 235 220

8-9 8,0-9,0 270 185

10-12 10,0-12,0 250 205

13-19 13,0-19,0 270 185

20-25 20,0-25,0 220 235

Tabelle 42

Compact / 1000 l / Z-40.21-2 / Befüllsystem Füllstar /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 335 120 - -

2 2,0 295 160

170 165

3 3,0 265 190

4 4,0 240 215

5 5,0 230 225

6-9 6,0-9,0 245 210

10-12 10,0-12,0 235 220

13-19 13,0-19,0 245 210

20-25 10,0-25,0 220 235
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Tabelle 43

Compact / 1600/2200 l / Z-40.21-246 / Befüllsystem Füllstar /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,6 260 195
- -

2,2 245 210

2 3,2 255 200 165 170

4,4 250 205 175 160

3 4,8 240 215 165 170

6,6 230 225 175 160

4 6,4 245 210 165 170

8,8 235 220 175 160

5 8,0 240 215 165 170

11,0 255 200 175 160

Tabelle 44

Batterietanks / 800/1000/1500/2000 l / Z-40.21-42 / Befüllsystem
O Rothalen-rothavent 0-4 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,8 290 165

- -
1,0 267 188

1,5 274 181

2,0 254 201

2 1,6 240 215 135 200

2,0 253 202 135 200

3,0 278 177 155 180

4,0 271 184 160 175
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Tabelle 45

Batterietanks / 1000/1500/2000 l / Z-40.21-42 /
Befüllsystem Füllstar / Reihenaufstellung 

3 2,4 220 235 135 200

3,0 227 228 135 200

4,5 256 199 155 180

6,0 252 203 160 175

4 3,2 220 235 135 200

4,0 213 242 135 200

6,0 241 214 155 180

8,0 242 213 160 175

5 4,0 230 225 135 200

5,0 214 241 135 200

7,5 246 209 155 180

10,0 247 208 160 175

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 255 200

- -1,5 270 185

2,0 255 200

2 2,0 225 230 135 200

3,0
250 205

155 180

4,0 160 175

3 3,0 210 245 135 200

4,5
235 220

155 180

6,0 160 175

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 46

Batterietanks mit Bandagen / 1000/1100/1600 l /
Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-1 / 0-2 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 183 272

- -1,1 285 170

1,6 275 180

2 2,0 156 299 140 195

2,2 255 200 130 205

3,2 243 212 140 195

3 3,0 142 313 140 195

3,3 205 250 130 205

4,8 204 251 140 195

4 4,0 117 338 140 195

4,4 190 265 130 205

6,4 194 261 140 195

5 5,0 145 310 140 195

5,5 180 275 130 205

8,0 186 269 140 195

4 4,0 205 250 135 200

6,0 230 225 155 180

8,0 230 225 160 175

5 5,0 190 265 135 200

7,5 235 220 155 180

10,0 230 225 160 175

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
 62Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS



GWG-Einstellmaße DE
Tabelle 47

Batterietanks mit Bandagen / 2000/2500/3000 l /
Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-1 / 0-2 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,0 285 170

- -2,5 240 215

3,0 249 206

2 4,0 251 204 140 195

5,0 208 247
150 185

6,0 224 231

3 6,0 236 219 140 195

7,5 198 257
150 185

9,0 215 240

4 8,0 226 229 140 195

10,0 193 262
150 185

12,0 211 244

5 10,0 222 233 140 195

12,5 189 266
150 185

15,0 208 247
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Tabelle 48

Batterietanks mit Bandagen / 1000/2500/3000 l /
Z-40.21-156/Z-40.21-157 / Befüllsystem O Rothalen-rothavent 0-4 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 298 157

- -2,5 251 204

3,0 243 212

2 2,0 273 182 140 195

5,0 267 188
150 185

6,0 265 190

3 3,0 269 186 140 195

7,5 261 194
150 185

9,0 260 195

4 4,0 260 195 140 195

10,0 253 202
150 185

12,0 252 203

5 5,0 257 198 140 195

12,5 283 172
150 185

15,0 283 172
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13.6 SCHÜTZ
Tabelle 49

Modultank / 600 l / Z-40.21-130 / Befüllsystem NIV-O-Quick, Düse ø7 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,6 289 166 - -

2 1,2 220 235

130 205

3 1,8 190 265

4 2,4 205 250

5 3,0 185 270

6-14 3,6-8,4 180 275

15-25 9,0-15,0 190 265

Tabelle 50

Modultank / 750 l / Z-40.21-130 / Befüllsystem NIV-O-Quick, Düse ø7 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,75 297 158 - -

2 1,5 210 245

155 180

3 2,25 230 225

4 3,0 215 240

5-6 3,75-4,5 210 245

7 5,25 250 205

8-15 6,0-11,25 210 245

16-19 12,0-14,25 220 235

20-25 15,0-18,75 230 225
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Tabelle 51

Modultank / 1000 l / Z-40.21-130 / Befüllsystem NIV-O-Quick, Düse ø7 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 295 160 - -

2 2,0 220 235

160 175

3-4 3,0-4,0 225 230

5-9 5,0-9,0 220 235

10-14 10,0-14,0 215 240

15-20 15,0-20,0 235 220

21-25 21,0-25,0 250 205

Tabelle 52

CUBIC-Tank / 1050/1600/1665/1850/2200 l / Z-40.21-192 /
Befüllsystem NIV-O-Quick 01, Düse ø11 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,05 285 170

- -

1,6 235 220

1,665 215 240

1,85 220 235

2,2 200 255

2 2,1 270 185
160 175

3,2 215 240

3,33 210 245 145 190

3,7 255 200
160 175

4,4 240 215
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Tabelle 53

Batterietank mit Vertikalbandagen / 1000/1600/2000 l /
Befüllsystem NIV-O-Matic / NIV-O-Matic 02 / Reihenaufstellung 

3 3,15 265 190
160 175

4,8
200 255

4,995 145 190

5,55 235 220
160 175

6,6 220 235

4 4,2 275 180
160 175

6,4
190 265

6,66 145 190

7,4 215 240
160 175

8,8 200 255

5 5,3 260 195
160 175

8,0
185 270

8,325 145 190

9,25 210 245
160 175

11,0 195 260

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 341 114

- -1,6 286 169

2,0 275 180

2 2,0 302 153 155 180

3,2 274 181
150 185

4,0 275 180

3 3,0 298 157 155 180

4,8 278 177
150 185

6,0 282 173

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 54

Batterietank mit Vertikalbandagen / 1000/1600/2000 l / Z-40.21-20 / 
Befüllsystem NIV-O-Quick 01 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 310 145

- -1,6 265 190

2,0 275 180

2 2,0 295 160 155 180

3,2 255 200
150 185

4,0 265 190

3 3,0 260 195 155 180

4,8 245 210
150 185

6,0 255 200

4 4,0 270 185 155 180

6,4 235 220
150 185

8,0 245 210

5 5,0 265 190 155 180

8,0 230 225
150 185

10,0 225 230

4 4,0 309 146 155 180

6,4 291 164
150 185

8,0 299 156

5 5,0 299 156 155 180

8,0 285 170
150 185

10,0 294 161

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 55

Energieblock / 700 l / Befüllsystem NIV-O-Matic 03, Düse ø7 /
Reihen-, Block- und Winkelaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,7 - - - -

2 1,4 320 135

180 155

3 2,1 270 185

4 2,8 265 190

5 3,5 300 155

6 4,2 290 165

8-25 5,6-17,5 260 195

Tabelle 56

Batterietank mit horizontalen Bandagen / 1000/1100/1600/1850/2000/2500/
3000 l / Befüllsystem NIV-O-Matic 02 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 305 150

- -

1,1 283 172

1,6 258 197

1,85 269 186

2,0 226 229

2,5 295 160

3,0 276 179

2 2,0 237 218 135 200

2,2 275 180 130 205

3,2 209 246 145 190

3,7 224 231 155 180

4,0 192 263 145 190

5,0 315 140 150 185

6,0 289 166 140 195
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3 3,0 213 242 135 200

3,3 258 197 130 205

4,8 192 263 145 190

5,55 209 246 155 180

6,0 179 276 145 190

7,5 320 135 150 185

9,9 289 166 140 195

4 4,0 202 253 135 200

4,4 257 198 130 205

6,4 185 270 145 190

7,4 203 252 155 180

8,0 172 283 145 190

10,0 311 144 150 185

12,0 236 219 140 195

5 5,0 224 231 135 200

5,5 253 202 130 205

8,0 211 244 145 190

9,25 228 227 155 180

10,0 198 257 145 190

12,5 304 151 150 185

15,0 216 239 140 195

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 57

Batterietank mit horizontalen Bandagen / 1000//1850/2500/3000 l / 
Z-40.21-167/-19/-125/-41 /
Befüllsystem NIV-O-Quick 01, Düse ø11 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 280 175

- -
1,85 310 145

2,5 245 210

3,0 250 205

2 2,0 290 165 135 200

3,7 295 160 155 180

5,0 285 170 150 185

6,0 260 195 140 195

3 3,0 220 235 135 200

5,55 300 155 155 180

7,5 280 175 150 185

9,00 270 185 140 195

4 4,0 240 215 135 200

7,4 290 165 155 180

10,0 300 155 150 185

12,0 240 215 140 195

5 5,0 235 220 135 200

9,25 270 185 155 180

12,5 265 190 150 185

15,00 245 210 140 195
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Tabelle 58

EURO-Tank / 500/1000/1500/2000 l / Z-40.21-82 /
Befüllsystem NIV-O-Quick 01, Düse ø11 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,5 300 155

- -
1,00 300 155

1,5 270 185

2,0 230 225

2 1,0 235 220 100 235

2,0 235 220 120 215

3,0 250 205 160 175

4,0 225 230 150 185

3 1,5 213 242 100 235

3,0 215 240 120 215

4,5 230 225 160 175

6,0 220 235 150 185

4 2,0 195 260 100 235

4,0 215 240 120 215

6,0 225 230 160 175

8,0 215 240 150 185

5 2,5 195 260 100 235

5,0 205 250 120 215

7,5 220 235 160 175

10,0 210 245 150 185
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13.7 SOTRALENTZ
Tabelle 59

EuroLentz-Tank mit Bandagen / 1100/1500/2000/2500/3000 l /
Z-40.21-36/-172 / Befüllsystem SL 1 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,1 233 222

- -

1,5 241 214

2,0 256 199

2,5 243 212

3,0 227 228

2 2,2 201 254 120 215

3,0 206 249 140 195

4,0 246 209

150 1855,0 219 236

6,0 207 248

3 3,3 168 287 120 215

4,5 177 278 140 195

6,0 219 236

150 1857,5 210 245

9,0 197 258

4 4,4 161 294 120 215

6,0 169 286 140 195

8,0 213 242

150 18510,0 208 247

12,0 195 260

5 5,5 171 284 120 215

7,5 179 276 140 195

10,0 223 232

150 18512,5 208 247

15,0 196 259
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Tabelle 60

EuroLentz-Tank ohne Bandage / 750/1100/1500/2000 l /
Z-40.21-35/-39 / Befüllsystem SL 1 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 (0,75) - -

- -
1,1 242 213

1,5 264 191

2,0 254 201

2 1,5 289 166 135 200

2,2 213 242 100 235

3,0 254 201
130 205

4,0 259 196

3 2,25 265 190 135 200

3,3 196 259 100 235

4,5 224 231
130 205

6,0 235 220

4 3,0 263 192 135 200

4,4 189 266 100 235

6,0 227 228
130 205

8,0 230 225

5 3,75 273 182 135 200

5,5 212 243 100 235

7,5 248 207
130 205

10,0 240 215
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Tabelle 61

EuroLentz-Tank / 750/1000 l, 66 cm Breite / Z-40.21-212 /
Befüllsystem SL 1 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,7 260 195
- -

1,0 270 185

2 1,4 205 250 120 215

2,0 245 210 150 185

3 2,1 195 260 120 215

3,0 240 215 150 185

4 2,8 195 260 120 215

4,0 235 220 150 185

5 3,5 200 255 120 215

5,0 250 205 150 185

Tabelle 62

EuroLentz-Tank / 1000/1500/2000/2500 l / Z-40.21-212 /
Befüllsystem SL 1 / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 285 170

- -
1,5 275 180

2,0 325 130

2,5 260 195

2 2,0 250 205 175 160

3,0 260 195 185 150

4,0 320 135 190 145

5,0 260 195 185 150
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Tabelle 63

VarioLentz-Tank / 500/750/1000 l / Z-40.21-255 / Befüllsystem SL 1 / 
Reihenaufstellung 

3 3,0 230 225 175 160

4,5 255 200 185 150

6,0 305 150 190 145

7,5 250 205 185 150

4 4,0 230 225 175 160

6,0 255 200 185 150

8,0 325 130 190 145

10,0 240 215 185 150

5 5,0 255 200 175 160

7,5 270 185 185 150

10,0 320 135 190 145

12,5 260 195 185 150

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 (0,5) - -

- -0,75 300 155

1,0 330 125

2 1,0 215 240 110 225

1,5 290 165 130 205

2,0 280 175 165 170

3 1,5 205 250 110 225

2,25 215 240 130 205

3,0 260 195 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 64

VarioLentz-Tank / 500/750/1000 l / Z-40.21-255 / Befüllsystem SL 2 / Block-
aufstellung 

4 2,0 175 280 110 225

3,0 212 243 130 205

4,0 240 215 165 170

5 2,5 168 287 110 225

3,75 220 235 130 205

5,0 260 195 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

2 1,0 205 250 110 225

1,5 290 165 130 205

2,0 310 145 165 170

4 2,0 205 250 110 225

3,0 245 210 130 205

4,0 310 145 165 170

6 3,0 175 280 110 225

4,5 235 220 130 205

6,0 265 190 165 170

8 4,0 185 270 110 225

6,0 240 215 130 205

8,0 305 150 165 170

9 4,5 185 270 110 225

6,75 240 215 130 205

9,0 310 145 165 170

10 5,0 175 280 110 225

7,5 220 235 130 205

10,0 310 145 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 65

VarioLentz / 500/750/1000 l / Z-40.21-255 / Befüllsystem SL 2 / 
Treppen-, variable oder L-Aufstellung 

12 6,0 175 280 110 225

9,0 220 235 130 205

12,0 295 160 165 170

15 7,5 185 270 110 225

11,25 210 245 130 205

15,0 320 135 165 170

16 8,0 195 260 110 225

12,0 270 185 130 205

16,0 345 110 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

3 1,5 165 290 110 225

2,25 215 240 130 205

3,0 310 145 165 170

4 2,0 200 255 110 225

3,0 245 210 130 205

4,0 305 150 165 170

5 2,5 185 270 110 225

3,75 235 220 130 205

5,0 300 155 165 170

6-7 3,0-3,5 185 270 110 225

4,5-5,25 240 215 130 205

6,0-7,0 295 160 165 170

8-9 4,0-4,5 185 270 110 225

6,0-6,75 240 215 130 205

8,0-9,0 300 155 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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13.8 JUNG
Tabelle 66

Batterietanks / 1000/1500/2000 l / Befüllsystem JNT-04 /
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 309 146 - -

1,5 284 171

2,0 249 206

2 2,0 271 184

150 185

3,0 246 209

4,0 222 233

3 3,0 279 176

4,5 260 195

6,0 244 211

4 4,0 285 170

6,0 269 186

8,0 255 200

5 5,0 305 150

7,5 292 163

10,0 280 175

10 5,0 180 275 110 225

7,5 230 225 130 205

10,0 300 155 165 170

11-16 5,5-8,0 180 275 110 225

8,25-12,0 230 225 130 205

11,0-16,0 305 150 165 170

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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13.9 SUR Seibel & Reitz
Tabelle 67

SUR Kompakt-Plus / 1000/1500/2000 l / Z-40.21-199 /
Befüllsystem SUR-MO-03 (Metall) / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 265 190

- -1,5 240 215

2,0 190 265

2 2,0 250 205

130 205

3,0 210 245

4,0 200 255

3 3,0 240 215

4,5 225 230

6,0 190 265

4 4,0
240 215

6,0

8,0 195 260

5 5,0
245 210

7,5

10,0 210 245

Tabelle 68

SUR Kompakt-Plus / 1000/1500/2000 l / Z-40.21-199 /
Befüllsystem SUR-OBF-02 (Kunststoff) / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 265 190

- -1,5 240 215

2,0 190 265
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Tabelle 69

Surnylon kompakt / 1000/1500/2000 l / Z-40.21-21 /
Befüllsystem SUR M-0.02 (Metall) / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

2 2,0 236 219

130 205

3,0
196 259

4,0

3 3,0 206 249

4,5
181 274

6,0

4 4,0 196 259

6,0 168 287

8,0 176 279

5 5,0 186 269

7,5 161 294

10,0 171 284

2 2,0 240 215

130 205

3,0 210 245

4,0 180 275

3 3,0 210 245

4,5 205 250

6,0 165 290

4 4,0 200 255

6,0 195 260

8,0 165 290

5 5,0 195 260

7,5 190 265

10,0 170 285

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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Tabelle 70

Surnylon kompakt / 1000/1500/2000 l / Z-40.21-21 /
Befüllsystem SUR-OBF-02 (Kunststoff) / Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 327 128

- -1,5 287 168

2,0 265 190

2 2,0 267 188

130 205

3,0 240 215

4,0 229 226

3 3,0 269 186

4,5 243 212

6,0 219 236

4 4,0 225 230

6,0 240 215

8,0 211 244

5 5,0 228 227

7,5 207 248

10,0 213 242
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13.10WERIT
Tabelle 71

WHT 802-0 / 800 l / Z-40.21-151 / Befüllsystem OB-VII, Düse ø7 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,8 306 149 - -

2 1,6 280 175
150 185

3-5 2,4-4,00 2,50 205

Tabelle 72

WHT 803-0 / 800 l / Z-40.21-151 / Befüllsystem OB-VI/1, Düse ø7 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 0,8 335 120 - -

2 1,6 330 125

175 160
3 2,4 300 155

4 3,2 295 160

5 4,0 280 175

Tabelle 73

WHT 1002-0 / 1000 l / Z-40.21-132 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 239 216 - -

2 2,0 206 249

130 205
3 3,0 180 275

4 4,0 161 294

5 5,0 170 285
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Tabelle 74

WHT 1003-0 / 1000 l / Z-40.21-151 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 290 165 - -

2 2,0 262 193

165 170
3 3,0 235 220

4 4,0 218 237

5 5,0 217 238

Tabelle 75

WHT 1004-0 / 1000 l / Z-40.21-151 / Befüllsystem OB-V/1, Düse ø7 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,0 340 115 - -

2 2,0 300 155

180 155
3 3,0 275 180

4 4,0 270 185

5 5,0 235 220

Tabelle 76

WHT 1502-0 / 1500 l / Z-40.21-154 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,5 239 216 - -

2 3,0 245 210

150 185
3 4,5 228 227

4 6,0 213 242

5 7,5 230 225
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Tabelle 77

WHT 1503-0 / 1500 l / Z-40.21-132 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,5 275 180 - -

2 3,0 254 201

165 170
3 4,5 230 225

4 6,0 213 242

5 7,5 225 230

Tabelle 78

WHT 1654-0 / 1650 l / Z-40.21-132 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1,65 285 170 - -

2 3,3 270 185

185 150
3 4,95 265 190

4 6,6 255 200

5 8,25 265 190

Tabelle 79

WHT 2003-0 / 2000 l / Z-40.21-154 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,0 252 203 - -

2 4,0 249 206

175 160
3 6,0 238 217

4 8,0 231 224

5 10,0 237 218
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Tabelle 80

WHT 2504-0 / 2500 l / Z-40.21-154 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 2,5 235 220 - -

2 5,0 258 197

195 140
3 7,5 257 198

4 10,0 258 197

5 12,5 255 200

Tabelle 81

WHT 3000-4 / 3000 l / Z-40.21-173 / Befüllsystem OB-III, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 3,0 345 110 - -

2 6,0 319 136

210 125
3 9,0 323 132

4 12,0 311 144

5 15,0 348 107

Tabelle 82

WHT 3004-4 / 3000 l / Z-40.21-240 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 3,0 320 135 - -

2 6,0 325 130

210 125
3 9,0 325 130

4 12,0 345 110

5 15,0 315 140
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Tabelle 83

WHT 5000-4 / 5000 l / Z-40.21-173 / Befüllsystem OB-III, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 5,0 339 116 - -

2 10,0 314 141

210 125
3 15,0 334 121

4 20,0 322 133

5 25,0 348 107

Tabelle 84

WHT 5004-4 / 5000 l / Z-40.21-240 / Befüllsystem OB-IV, Düse ø13 / 
Reihenaufstellung 

∑ m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 5,0 290 165 - -

2 10,0 315 140

210 125
3 15,0 310 145

4 20,0 305 150

5 25,0 310 145
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Tabelle 85

Kunststofftank 1000 / 1100 / 1500 / 1650 / 1650-2 / 2000 / 2500 / 3000 /
5000 / Befüllsystem OB-I bzw. OB-II bzw. OB-III /
Reihen-, Block-, Winkelaufstellung

∑ Tank m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE

1 1000 1,0 323 132

- -

1100 1,1 261 194

1500 1,5 313 142

1650
1,65

246 209

1650-2 259 196

2000 2,0 274 181

2500 2,5 293 162

3000 3,0 423 32

5000 5,0 435 20

2 1000 2,0 251 204 200 255

1100 2,2 205 250 163 292

1500 3,0 265 190 214 241

1650
3,3

209 246 164 291

1650-2 217 238 183 272

2000 4,0 231 224 198 257

2500 5,0 275 180 230 225

3000 6,0 398 57 379 76

5000 10,0 415 40 400 55
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3 1000 3,0 239 216 200 255

1100 3,3 197 258 163 292

1500 4,5 251 204 214 241

1650
4,95

198 257 164 291

1650-2 210 245 183 272

2000 6,0 225 230 198 257

2500 7,5 267 188 230 225

3000 9,0 404 51 379 76

5000 15,0 441 14 400 55

4 1000 4,0 223 232 200 255

1100 4,4 183 272 163 292

1500 6,0 236 219 214 241

1650
6,6

187 268 164 291

1650-2 198 257 183 272

2000 8,0 216 239 198 257

2500 10,0 245 210 230 225

3000 12,0 394 61 379 76

5000 20,0 431 24 400 55

5 1000 5,0 215 240 200 255

1100 5,5 178 277 163 292

1500 7,5 229 226 214 241

1650
8,25

179 276 164 291

1650-2 212 243 183 272

2000 10,0 213 242 198 257

2500 12,5 281 174 230 225

3000 15,0 424 31 379 76

5000 25,0 447 18 400 55

∑ Tank m³ Kontrollmaß Y und YE nach Einbausituation II

X Y E YE
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14 Anhang

14.1 Bescheinigung des Fachbetriebs
Hiermit bestätige ich den Einbau des Grenzwertgebers nach dieser Betriebs-
anleitung.

GWG Einstellmaß X =______________________mm

Kontrollmaß Y =__________________________mm

SWS Einstellmaß E =______________________mm

Kontrollmaß YE =__________________________mm

Tankhersteller:_______________________________

Tanktyp:____________________________________

Inhalt in Litern:______________________________

Tankanzahl: ___________________________

Gesamtinhalt in Litern:________________________

Zulassungs-Nr. der Tanks:_____________________
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Anhang DE
Fachbetrieb:
___________________________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Betreiber:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Anlagenort:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Datum,

Unterschrift
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14.2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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14.3 EU-Konformitätserklärung
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14.4 Leistungserklärung (DoP)
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14.5 CE-Kennzeichnung
 

 

 102Grundeinheit Universal GWG 12K/1-K-SWS


	Betriebsanleitung
	1 Über diese Betriebsanleitung
	2 Informationen zur Sicherheit
	2.1 Warnhinweise und Gefahrenklassen
	2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

	2.2 Qualifikation des Personals
	2.3 Persönliche Schutzausrüstung
	2.4 Veränderungen am Produkt

	3 Transport und Lagerung
	4 Produktbeschreibung
	4.1 Übersicht
	4.2 Funktion
	4.3 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklärungen

	5 Montage
	5.1 Montage vorbereiten
	5.2 Einstellmaß ermitteln
	5.2.1 Einstellmaß X an der Grundeinheit
	5.2.2 Einstellmaß E an der Erweiterung

	5.3 Produkt montieren
	5.4 Erweiterung mit SWS montieren
	5.5 Elektrischer Anschluss
	5.5.1 Armatur für Wandmontage anschließen
	5.5.2 Produkt anschließen
	5.5.3 Erweiterung mit Schwimmerschalter anschließen

	5.6 Bauseitige Leitungen anschließen

	6 Wartung
	6.1 Wartungsintervalle
	6.2 Funktionsprüfung
	6.3 Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten

	7 Störungsbeseitigung
	8 Außerbetriebnahme und Entsorgung
	9 Rücksendung
	10 Gewährleistung
	11 Ersatzteile und Zubehör
	12 Tankhersteller mit Tanktypen
	12.1 DEHOUST
	12.2 JUNG
	12.3 KAUTEX
	12.4 NAU
	12.5 ROTEX
	12.6 ROTH
	12.7 SCHÜTZ
	12.8 SOTRALENTZ
	12.9 SUR Seibel & Reitz
	12.10 WERIT

	13 GWG-Einstellmaße
	13.1 DEHOUST
	13.2 KAUTEX
	13.3 NAU
	13.4 ROTEX
	13.5 ROTH
	13.6 SCHÜTZ
	13.7 SOTRALENTZ
	13.8 JUNG
	13.9 SUR Seibel & Reitz
	13.10 WERIT

	14 Anhang
	14.1 Bescheinigung des Fachbetriebs
	14.2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
	14.3 EU-Konformitätserklärung
	14.4 Leistungserklärung (DoP)
	14.5 CE-Kennzeichnung



